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Wasseruntersuchung Cumün da Val Müstair 

 
Guad / Pütschai 

 
Probe:    Reservoir Guad / Pütschai/ Brunnen Rico Lamprecht  
 
Probenehmer/in:  Marcus Cola 
 
Probenahme Datum:  13.06.2023    Probeneingang: 14.06.2023 
 
Wassertemperatur:  Guad 6.4 °C / Pütschai 10.2 °C 
 
 
 
 
Guad      Ergebnis   Beurteilung 
 
Mikrobiologische Untersuchung: 
 

Aerobe, mesophile Keime   nn KBE/mL   einwandfrei 

Escherichia coli    nn KBE/100mL  einwandfrei 

Enterokokken     nn KBE/100mL  einwandfrei 
 
 
 
Pütschai 
 
Mikrobiologische Untersuchung: 
 

Aerobe, mesophile Keime   nn KBE/mL   einwandfrei 

Escherichia coli    nn KBE/100mL  einwandfrei 

Enterokokken     nn KBE/100mL  einwandfrei 

 
*nn: nicht nachweisbar 

 


