
Uffizi tecnic T +41 81 858 56 45
Via Val Müstair 236 tecnic@cdvm.ch
7537 Müstair www.cdvm.ch

Wasseruntersuchung Cumün da Val Müstair

Guad / Pütschai

Probe: Reservoir Guad / Reservoir Pütschai

Probenehmer/in: Marcus Cola

Probenahme Datum: 08.06.2026         Probeneingang: 09.06.2026

Wassertemperatur: Guad 6.1 °C / Pütschai 5.1 °C

Guad Ergebnis Beurteilung

Mikrobiologische Untersuchung:

Aerobe, mesophile Keime nn KBE/mL einwandfrei

Escherichia coli nn KBE/100mL einwandfrei

Enterokokken nn KBE/100mL einwandfrei

Pütschai

Mikrobiologische Untersuchung:

Aerobe, mesophile Keime nn KBE/mL einwandfrei

Escherichia coli nn KBE/100mL einwandfrei

Enterokokken nn KBE/100mL einwandfrei

*nn: nicht nachweisbar


